
 
 
 
 
 

Vattenmantlad kamin 
"Aquarello" KF-108 
 
Innan du ställer upp braskaminen och tar den i drift är det viktigt att du 
läser igenom bruksanvisningen! På så sätt undviker du skador som kan 
förorsakas av felaktig uppställning eller skötsel. Din braskamin  
Aquarello kommer att skämma bort både dig och miljön en lång tid 
framöver med sin optimala funktion. 
 
Behaglig värme och många mysiga timmar framför braskaminen 
önskar  
Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH 

090301 
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Viktiga anvisningar 
 
Användaren är skyldig att informera sig om eldstade ns säregenheter och lämpliga bränslen innan 
braskaminen tas i drift. I Sverige kan kaminen prin cipiellt inte tas i drift förrän behörig 
distriktsskorstensfejarmästare gett sitt tillstånd till drift. 
 
Lokalt giltiga tekniska regler och direktiv som gäl ler för ditt land (till exempel byggnadsstadgor, 
förordningen om eldning (FeuVo) osv) skall beaktas.  För tryckfel och ändringar efter tryckläggning ans varar 
vi ej.  
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Viktiga anvisningar 
 
Före installation och driftstart bör du uppmärksamt  läsa alla anvisningar och all information för att undvika 
bristfällig funktion och användningsfel. Installatö ren och användaren är skyldiga att informera sig ordentligt 
med ledning av bruksanvisningen före driftstart . 
Vi reserverar oss för tryckfel.  
 
Lokalt giltiga föreskrifter och direktiv som gäller  för ditt land (till exempel byggnadslagstiftningen s och 
brandskyddsmyndigheternas föreskrifter, byggnadssta dgan, fackregler för uppvärmning, el-/VDE-riktlinje r 
osv) skall beaktas!  
 
Observera: I drift blir kaminens alla ytor, särskil t då siktskivan och handtag och manöverdon, mycket heta. 
Använd alltid bifogade skyddshandske vid skötsel.  Se till att barn håller sig på avstånd från kamine n. Barn 
och ungdomar under 16 år får inte sköta kaminen uta n uppsikt av en målsman. Eldstadens luckor skall al ltid 
hållas stängda utom när bränsle läggs på. 
 
I Sverige kan en eldstad inte tas i drift förrän behörig distriktsskorstensfejarmästare har gett sitt tillstånd till drift. 
Informera denne i god tid om du planerar uppställning eller ändring av en eldstad. 
 
Avsedd användning  förklaras i kapitlet "EG-försäkran om överensstämmelse & avsedd användning". Varje annan 
användning anses som ej avsedd användning. För skador som då uppstår ansvarar vi ej. Avsedd användning 
omfattar även att beakta skötsel- och monteringsanvisningarna. Otillåtna ingrepp och ändringar medför att 
tillståndet för drift upphör att gälla samt att all a garantianspråk förfaller.  
 
Arbeten , särskilt installation, montering, första driftstart  och servicearbeten  samt reparationer , får endast 
utföras av ett företag med utbildad fackpersonal (företag för värme eller varmluftuppvärmning). Vid ej fackmanna-
mässiga ingrepp upphör garantin att gälla. Anslutning och montering av elektrisk utrustning får endast göras av 
utbildad elektriker .  
 
Utförande fackföretag  skall inom ramen för slutbesiktningen  instruera användaren av anläggningen ingående och 
kvalificerat i skötsel, rengöring och underhåll av anläggningen. Vid detta tillfälle skall speciellt användning av 
lämpliga bränslen, den regelbundna rengöringen som användaren måste utföra, nödvändigt underhåll och säker-
hetsanvisningar behandlas. Särskilt om anvisningarna ej beaktas och föreskrivna rengörings- och underhållsarbeten 
ej utförs upphör garantin att gälla.  
 
Rengöring  av eldstaden måste göras regelbundet av användaren eller en kvalificerad fackhantverkare.  
 
För underhåll  av eldstaden rekommenderar vi att ett underhållsavtal sluts mellan återförsäljare och användare. 
Regelbundet underhåll kan även utföras av en tekniskt erfaren användare som fått väl underbyggda instruktioner av 
fackföretaget. Kaminen får endast användas i torra utrymmen i lägenheter med vanliga föroreningar.   
 
Med riktig skötsel, god vård och regelbundet underh åll bibehåller du din utrustnings värde och ökar de ss 
livslängd. Du spar värdefulla resurser och skonar b åde miljö och din portmonnä.   
 
Åtgärder vid skorstensbrand 
I händelse av otillräcklig rengöring av skorstenen, användning av felaktigt bränsle (till exempel för fuktigt trä) eller 
felaktig inställning av förbränningsluften kan det uppstå en skorstensbrand. Stäng i detta fall förbränningsluften på 
braskaminen och tillkalla brandkåren! 
Försök aldrig själv att släcka med vatten!  
 

Bygganmälan:   
Du som byggherre är skyldig att till byggnadsnämnden göra en "bygganmälan" senast tre veckor innan installationen 
utförs. Råd, ta kontakt med Skorstensfejarmästare innan installation. 

Besiktning:   
Efter installation skall alltid Sakkunig Brand elle r Skorstensfejarmästare besiktiga installationen in nan du får 
börja elda. Detta gäller oavsett om du installerat kaminen till en befintlig eller ny skorsten.
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Apparat- och funktionsbeskrivning 
Måttritning

 
 
 
 
 
 

Vy uppifrån 

TAS ingång 
R ¾“ 
TAS utgång 
R ¾“ 

återflöde
R ¾“

tillflöde 
R ¾“

Vy från sidan Vy framifrån 

 Vy bakifrån 

23
5 
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Apparat- och funktionsbeskrivning 
 

Tekniska data 
 

Värmekamin typ KF 108 Aquarello 

Provad enligt 
Provning DIN EN 13240 (eldning kortare än 
12 timmar) + §15A (Österrike) 

Tillåtna bränslen Naturligt trä, träbriketter, brunkolsbriketter 

Nominell värmeeffekt (NWL) enligt DIN EN 13240 8 kW 

Värmeeffektområde 5-12 kW 

Rumsuppvärmningsförmåga min 73 m³, max 186 m³ 

Maximalt tillåtet drifttryck värmeväxlare 
Vatteninnehåll 
Tillåten tilloppstemperatur 
Tryckförlust värmeväxlare 
Minimigenomströmningsmängd 
Buffertmagasin 

2,5 bar 
ca 21 l 
95 °C 
< 100 mbar vid 600 l/h 
600 l/h 
föreskrivet min 500 l 

Spänningsförsörjning -------- 

Säkringar -------- 

Tillåtna omgivningstemperaturer i drift +5 °C till +25 °C 

Tillåtna insugningslufttemperaturer i drift 0 °C ti ll + 50 °C 

Anslutning av flera enheter (anslutning till en gemensam skorsten) 
Tillåtet (kamin = konstruktionstyp 1) med 
beaktande av respektive lokalt gällande 
föreskrifter 

Vikt grundkropp inklusive tillbehör (utan vattenfyllning) 
Vikt driftklar (med vattenfyllning) 

ca 219 kg 
ca 240 kg 

Rökrörsstuts: vertikal Ø 150 mm 
 
Provningsvärden enligt DIN EN 13240 enligt provningsrapport FSPS-Wa 1767–EN Provningsställe för eldstäder  
RWE Power AG: 
 

Bränsle Trä (bok) Brunkolsbriketter BB 7" 
Nominell värmeeffekt (NWL) 8 kW 8 kW 
Genomsnittlig effekt i drift [kW] 8,4 8,5 
Genomsnittlig vattensidig värmeeffekt [kW] 5,4 5,5 
Genomsnittlig bränsleomsättning [kg/h] 2,32 1,92 
Verkningsgrad [%] 84,4 82,5 
Genomsnittlig CO2 – halt [%] 7,83 6,98 
Genomsnittlig CO – halt [mg/Nm³] rel. till 13%O2 1030 1018 
Genomsnittlig dammhalt [mg/Nm³] rel. till 13%O2 74,4 19,4 
Genomsnittlig NOx – halt [mg/Nm³] rel. till 13%O2 109 144 
Genomsnittlig CnHm – halt [mg/Nm³] rel. till 13%O2 79 18 
Genomsnittlig avgasstutstemperatur [°C] 205 
Avgasmasström [g/s] 9,0 
Matningstryck [Pa] 13 

 

Typplåt 
Typplåten med tillverkningsnumret hittar du på kaminens baksida. 
Notera här ditt tillverkningsnummer från typplåten     >>>>>>>>     .............................................                                                  
så att du alltid har det till hands vid eventuella reklamationer eller reservdelsbeställningar. 
 
 
 
 
 
 

 
Braskaminen Aquarello får absolut inte användas utan vatten och utan funktionsduglig och 
fackmannamässigt installerad friskvattenförsörjning/-avlopp för den termiska säkerhetsventilen 
och utan tillhörande säkerhetsarmaturer och anslutningar till uppvärmningssystemet! Det 
föreligger annars explosionsrisk och kaminen skulle kunna bli irreparabelt förstörd. 
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Apparat- och funktionsbeskrivning 
 
Tillbehör 
Passande rökrör, väggfoder och rökrörsböjar i speciallackering för anslutning av braskaminen till skorstenen 
återfinns i den gällande prislistan för braskaminer. 
 
Funktionsbeskrivning 
Braskaminen Aquarello alstrar varmluft i drift som till största delen tas upp av värmeväxlaren som är integrerad i 
den. Dessutom alstras behaglig strålningsvärme på sidoytorna och siktskivorna av keramikglas. 
Vad gäller förbränningsluftstyrningen, eldrummets geometri och efterbränningsteknik är braskaminen Aquarello 
konstruerad för uppvärmning med särskilt låg utsläppsnivå av skadliga ämnen. Flatbäddseldningen med 
gjutjärnsrost åtstadkommer optimal förbränning och små askrester. 
Askan kan transporteras bekvämt till komposten eller soptunnan i asklådan. 
En vändplatta över eldrummet reflekterar strålningen från elden och ökar temperaturen i brännkammaren ytterligare. 
Genom denna vändplatta optimeras dessutom utbränningen, avgasströmmarna utnyttjas effektivare och 
verkningsgraden ökas. 
Den speciella arten av luftstyrning med primär-, sekundär- och tertiärluft styr förbränningsluften i hela bränn-
kammaren till det riktiga stället till bränslet. 
Primärlufttillförseln är automatiserad i braskaminen Aquarello. Wamsler-regleringen övervakar automatiskt 
förbränning och luftstyrning. Med primärluftspjället kan förbränningen av bränsle och skorstensdraget anpassas. 
Spolningen av glasluckan tillför sekundärluft som "luftridå" nedåt till flamman, något som effektivt fördröjer 
nedsmutsningen av glasluckan. Detta kan emellertid inte helt uteslutas vid användning av fasta bränslen och detta 
utgör inte någon defekt. 
 
Emissionsvärdena för kolmonoxid ligger hos braskaminen Aquarello långt under de stränga München-, Stuttgart- 
och Regensburg-bestämmelserna. Braskaminen Aquarello garanterar således alltid en ren och effektiv utbränning – 
ett värdefullt bidrag för miljön. 
 

Viktiga anvisningar rörande temat rumsluftberoende resp rumsluftoberoende 
drift: 
(gäller för Tyskland. Version januari 2005) 
 
Punkt 1: 
Aquarello är provad enligt EN 13240 som rumsluftberoende  braskamin. Braskaminen Aquarello tar all för-
bränningsluft ur uppställningsrummet via den centrala luftintagsstutsen. Till denna stuts kan en tät lufttillförsel 
anslutas av kunden. Även med denna täta lufttillförsel uppfyller braskaminen Aquarello inte kraven för en 
rumsluftoberoende drift. 
 
Punkt 2: 
I kombination med rumslufttekniska anläggningar  (t ex kontrollerade ventilationsanläggningar, fläktar och 
liknande) är således i Tyskland  §4 av Förordningen om eldning (FeuVo) gällande. Här fastställs bland annat att 
kamin och den rumslufttekniska anläggningen skall övervakas ömsesidigt (t ex via en differenstryckvakt) eller  att en 
ventilationsanläggning skall installeras som har ett godkännande för eldningar med fast bränsle och som dessutom 
tillför nödvändig förbränningsluft (ca 40 m3/h) för eldstaden. 
 
Punkt 3: 
Beakta alltid – i samråd med behörig distriktsskorstensfejarmästare  – gällande lokala föreskrifter och bestämmelser 
i respektive land. För ändringar som gjorts efter dessa anvisningars tryckläggning ansvarar vi ej. Ändringar 
förbehålles. 
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Brandskyddsbestämmelser 
 
Alla brännbara byggnadsdelar, möbler eller exempelv is dekorationstyg i närheten av braskaminen, skall 
skyddas mot värmeinverkan. I synnerhet skall lokalt  giltiga föreskrifter och bestämmelser i respektive  land 
beaktas (till exempel Förordningen om eldning). 
 

Säkerhetsavstånd inom  strålningsområdet (se bild) 
Inom eldens synfält (strålningsområde) måste man hålla ett minsta säkerhetsavstånd A från byggnadsdelar som 
måste skyddas, som t ex brännbara byggnadsdelar, väggar, träbjälkar, möbler, dekorationstyger och gardiner: 
A ³³³³  80 cm . 
Säkerhetsavståndet A reduceras till ett mått B ³³³³  40 cm endast om ett ventilerat, värmebeständigt strålningsskydd 
(t ex av stålplåt) är permanent monterat framför hela byggnadsdelen som måste skyddas. 
 

Säkerhetsavstånd utanför  strålningsområdet (se bild) 
Utanför eldens synfält (strålningsområde) måste man hålla ett minsta säkerhetsavstånd A från byggnadsdelar som 
måste skyddas, som t ex brännbara byggnadsdelar, väggar, träbjälkar, möbler, dekorationstyger och gardiner: 
C ³³³³  20 cm.  
 
Gnistskydd (se bild) 
Golv av brännbara material som mattor, parkett eller kork måste bytas ut eller skyddas av en lämplig tjock 
beläggning av ej brännbart material, som till exempel keramik, sten, glas eller stål.  
För gnistskyddet måste följande minimimått från eldrummets öppning beaktas. Enligt Förordningen om eldning 
(FeuVO) gäller inte dörrkanten utan eldrummets öppning: 
 
framåt:   minst 50 cm (D) 
åt sidan:  minst 30 cm (E) 
 
Vi rekommenderar en Wamsler gnistskyddsplatta som passar till dessa mått (se prislista). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild brandskyddsavstånd Bild gnistskydd 

C 
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Installation / anslutning 
 
Lokalt giltiga föreskrifter och direktiv (till exem pel byggnadsstadgan, brandskyddsmyndigheternas 
föreskrifter, förordning om eldning (FeuVo)) skall beaktas! 
Före uppställning av braskaminen Aquarello  måste behörig distriktsskorstensfejarmästare inform eras. En 
eventuell tid för kontroll av installationen och ut färdande av tillståndet för drift måste avtalas med  honom i 
god tid.  
 
Utan föregående besiktning genom behörig distriktss korstensfejarmästare får braskaminen inte tas i dri ft! 
 

Uppackning och uppställning 
Efter uppackning skall braskaminen undersökas noggrant med avseende på eventuella transportskador och att alla 
delar finns.  Synliga skador skall omedelbart anmälas till transp ortföretaget! Reklamation i efterhand är 
utesluten. Hantera glasdelar försiktigt och sätt in te ner dem ovarsamt. 
I eldrummet resp i asklådan ligger alla nödvändiga monterings- och tillbehörsdelar. Ta ut dem före drifttagning. 
Förpackningen till din nya braskamin belastar inte miljön. Träet som ingår i förpackningen är obehandlat. När det 
torkat kan det användas för eldning. Kartonger och folier kan gå till återvinning via lämpliga uppsamlingsstationer. 
 
Transportsäkringar:  
Kaminen är fastskruvad på lastpallen. Skruvarna skall lossas underifrån. 
Observera:  Trots dessa skruvar får kaminen absolut inte vältas eller transporteras för hand. Före transport för hand 
eller innan den tippas skall kaminen alltid lossas från lastpallen och först därefter transporteras försiktigt. Fatta då 
tag i kaminen nedtill i baskroppen. Annars finns det risk för att kaminen eller delar deformeras eller spricker.  
Rikta kaminen exakt vågrätt. Utjämna ojämnheter i golvet vid behov. 
 

Förbränningsluft 
För förbränningen är det nödvändigt att ständigt tillföra syre resp luft. I regel räcker befintlig luft i uppställnings-
rummet. 
Om fönster och dörrar sluter tätt och det finns mekaniska luftutsugningar (t ex i kök eller badrum) eller ytterligare 
eldstäder (även gasvärme) i lägenheten kan luftförsörjningen vara bristfällig eller märkbart störd. Om detta är fallet 
är det möjligt att tillföra förbränningsluften direkt utifrån eller från ett annat, väl ventilerat rum (t ex källaren). 
Braskaminen Aquarello har för detta ändamål seriemässigt den centrala luftintagsstutsen Ø 100 mm på baksidan. 
För luftkanalen får endast släta rör med en minimidiameter på 100 mm användas. Rörledningen för luft skall 
dessutom vara försedd med en avstängningsklaff i närheten av kaminen, vara fackmannamässigt utförd och bland 
annat ha inspektionsöppningar för skorstensfejaren i böjar samt vara fackmannamässigt isolerad mot 
kondensvatten. Kanalen får inte vara längre än 4 m och inte ha mer än 3 böjar. Om den går ut i det fria bör den 
förses med ett lämpligt vindskydd. 
 

Skorsten 
Kaminen måste vara ansluten till en lämplig skorsten för fasta bränslen.  För dimensionering av skorstenen gäller  
DIN 4705 resp EN 13384. För beräkning kan värdena hämtas från tabellen "Tekniska Data". 
 

Förbindningsstycke / rökrör 
Vi rekommenderar att uteslutande låta en fackhantverkare utföra dessa arbeten. Rökröret till skorstenen skall utföras 
i enlighet med kraven i DIN 18 160. OBSERVERA: Om rökröret leder genom byggnadsdetaljer med brännbara 
byggnadsmaterial måste inom en omkrets på minst 20 cm runt röret alla brännbara byggnadsmaterial bytas ut mot ej 
brännbara, formbeständiga byggnadsmaterial enligt DIN 18 160 (t ex gasbetong). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tätningssnöre Se också till att rökröret inte skjuter ut i skorstenens fria 
tvärsnitt. 
Täck över vägganslutningen med en passande rosett. 
Efter anslutning till en lämplig skorsten och fack-
mannamässig fixering av rökröret är braskaminen 
driftklar. Innan den tas i drift måste kaminen besiktigas 
av behörig distriktsskorstensfejarmästare. 
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Installation / anslutning 
 
 
 
 
 

 

TAS (termisk säkerhetsventil)  
Observera! Den termiska säkerhetsventilens funktion måste 
kontrolleras vid installation och med regelbundna intervall, 
minst en gång om året. 

Dykrör: anslutningsmöjlighet för en extern 
sensor (ingår ej i leveransen) 

Påfyllnings-/tömningskran (KFE) 

Manuell avluftare 

Centralt förbränningsluftintag 
Ø 100 mm 

tillflöde värme 

 
Observera:  
höjning av återflödets temperatur 
> 50 °C tvingande föreskrivet t ex 
via Wamsler installationsenhet 

friskvattentillförsel för 
termisk säkerhetsventil 

utlopp 
TAS 

Anslutningar värme (2x höger) 

Anslutning friskvatten  
(termisk säkerhetsventil TAS) 

Sensorhylsa för TAS (termisk säkerhetsventil) 

Braskaminen Aquarello är seriemässigt rörförsedd och täthets-
provad fram till anslutningarna. Anslutning från kundens sida görs efter 
det att bakväggen tagits bort. (Observera!  När skydden på gängorna 
tas bort kan vatten strömma ut). 
 
Vid anslutning hos kunden är det viktigt att hålla emot rören  på 
kaminen med en skiftnyckel. Dessutom måste man vid anslutning av 
vattenrör se till att rören på kaminen inte lossnar genom löd-, press- 
eller skruvförbindningar och inte belastas med krafter, eftersom det då 
kan uppstå otätheter. Efter avslutad installation skall alla komponenter 
kontrolleras en gång till med avseende på täthet. 

Kaminen får aldrig köras utan vatten och aldrig utan funktions-
duglig och fackmannamässigt installerad friskvattenförsörjning/-avlopp 
för den termiska säkerhetsventilen och utan tillhörande säkerhets-
armaturer! Det föreligger annars explosionsrisk och kaminen skulle 
kunna bli irreparabelt förstörd. 

återflöde värme 
Obs!  

fackmanna-
mässigt utfört fritt 
utlopp nödvändigt 
(tillhandahålls av 

kunden) 

Öppning för vattensidig anslutning  genom 
golvet (golvutskärning) möjlig 

Vattenanslutning måste göras via golvet eller genom de nedre fyra 
öppningarna i bakväggen och utföras av en fackhantverkare med 
motsvarande kvalifikation.  
För den termiska säkerhetsventilen skall tillräcklig och fackmannamässigt 
utförd friskvattenförsörjning tillhandahållas av kunden. Husvattenverk är 
inte tillåtna eftersom friskvattenförsörjningen till den termiska 
säkerhetsventilen måste stå till förfogande med tillräckligt tryck även vid 
strömavbrott. Den termiska säkerhetsventilen skall från kundens sida 
anslutas till ett frostsäkert och fackmannamässigt  utfört "fritt utlopp". 
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Bränslen 
Tillåtna bränslen 
I braskaminen Aquarello får endast de bränslen användas som är godkända enligt 1. BImSchV (tyska förordningen för 
immissionsskydd). 
·  Torrt, naturligt trä i bitar inklusive vidhäftande bark. Flis, ris eller kottar får endast användas för upptändning på 

grund av eventuell överbelastning. Idealiskt är vedträn som inte är längre än 25 cm och inte har större omfång än 
30 cm. 

·  Träbriketter  enligt DIN 51 731 
·  Brunkolsbriketter 
Andra bränslen förorsakar skador på braskaminen och  belastar miljön. Om kaminen används med icke 
godkända bränslen upphör garantin att gälla. 
 
Miljötips 
Att bränna sopor och andra, icke godkända bränslen skadar kaminen och naturen. Giftiga ämnen i tryckt papper, 
kartonger, lackerat eller limmat trä och förpackningsmaterial förintas inte vid förbränning utan stannar kvar i hus och 
trädgård. Miljövänner eldar ansvarsmedvetet med torr brännved  och skonar på så sätt både människa och 
natur. 
 
Träslag 
Olika träslag har olika värmevärden. Om man köper ved efter vikt, så är det gynnsammast med torr barrved. Om man 
däremot köper ved efter kubikmeter är lövved att föredra. Lövved är särskilt väl lämpad som brasved, den brinner med 
lugn låga och bildar en långvarig glöd. Barrved är kådrik och brinner ner snabbare och tenderar också att gnistra.  
 
Lagring av brännved 
Träd fälls helst under vintermånaderna och klyvs genast, före 
lagring. Detta gör att veden torkar väsentligt mycket snabbare. 
Före förbränning måste ved lagras luftigt i två till tre år, skyddat 
mot regn och fritt från smuts. Efter denna lagringstid har den 
bara 15 till 20% resterande fukthalt kvar. Den är utmärkt för 
eldning och brinner ner med låga utsläppsnivåer. Brännved 
lagras helst under ett utskjutande tak eller i ett luftigt träskjul. 
Staplat korsvis torkar den snabbt. Nyfällt virke får inte lagras i 
källaren eller i garaget. Där kan det inte torka utan möglar. Trä 
får aldrig packas in i plast, det behöver luft och vind för att 
torka. 
 
Eldning med ved – en lyckad sak 
Vid förbränning av ved frisätts koldioxid. Träd och alla andra 
växter behöver koldioxid för tillväxt och filtrerar ut denna ur 
luften. Tillsammans med lösta mineralier ur jorden och energin 
ur solljuset bildar träden nytt trä som bränsle och syre för vår 
andningsluft – kretsloppet sluts. För övrigt:  vid den naturliga 
förruttnelsen uppstår samma mängd CO2 som frisätts vid 
förbränningen! 
Trä bidrar inte till drivhuseffekten! Trä kommer fr ån våra 
inhemska skogar och har en positiv miljöprofil! 
 
 
 
 
 
 
 

Träslag  Värmevä rde 
kWh/m 3 

Värmevärde 
kWh/kg 

Lönn 1900 4,1 
Björk 1900 4,3 
Bok 2100 4,0 
Ek 2100 4,2 
Al 1500 4,1 
Ask 2100 4,2 
Gran 1700 4,4 
Lärkträ 1700 4,4 
Poppel 1200 4,1 
Robinie 2100 4,1 
Ädelgran 1400 4,5 
Alm 1900 4,1 
Pil 1400 4,1 
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Eldning 
Håll alltid luckan stängd, även i kallt tillstånd, och öppna den bara för att lägga på ved och tända. Både luckan 
och glaset blir mycket heta i drift. Var försiktig och rör inte på glasrutan. Låt inte barn vistas uta n uppsikt i 
närheten av kaminen! Luckans handtag kan bli hett i  kontinuerlig drift. Använd skyddshandsken. Tänk på  
följande innan kaminen tas i drift: 
·  Ta ut allt tillbehör ur kaminen; ta bort all skydds folie! 
·  Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Riktig skötse l gör att braskaminen fungerar felfritt, förhindrar  

skador och undviker onödiga miljöbelastningar. 
·  Installationen av ett fackhantverksföretag måste va ra fullständigt avslutad  och det måste föreligga ett 

tillstånd för drift  (i Tyskland ges detta av behör ig distriktsskorstensfejarmästare). 
 

 

Första eldning 
Alla stål- och gjutjärnsdetaljer i braskaminen har försetts i fabriken med ett värmebeständigt brännlack. När man eldar i 
den nya kaminen Aquarello första gången torkar lacket ytterligare, något som gör att det kan uppstå lukt och ångor.  
 
Beakta följande råd:  
·  Under första eldningen skall personer och husdjur inte vistas i rummet längre än absolut nödvändigt, eftersom de 

utströmmande ångorna kan vara hälsovådliga. 
·  Vädra rummet ordentligt så att de frisatta ångorna kan vädra ut. 
·  Under härdningstiden är lacket fortfarande mjukt, berör inte lackerade ytor om möjligt. 

Härdning av lacket är avslutad efter ett par kraftiga brasor. 
 

Upptändning 
·  Ställ in luftspjället enligt eldningstabellen. Om sådan finns öppnas luckan för 

frisklufttillförsel i uppställningsrummet och eldrummets lucka öppnas. 
·  Primärlufttillförseln är automatiserad på braskaminen Aquarello via termoregleringen. 

Manuell reglering av förbränningsluften är oftast inte nödvändig. 
·  Om skorstenen är kall tänds en "lockeld" i rökfånget / nedersta delen av skorstenen 

med antändare eller tidning för att åstadkomma nödvändigt skorstensdrag 
·  Lägg två vedträn plant på rosten med små träbitar emellan. Sätt eld på detta med 

eldtändare . Använd aldrig stora mängder papper eller kartong. 

 
Normaldrift / lägga på mer ved 
Vänta helst med att lägga på mer ved tills bränslet brunnit ner till en glöd. Öppna eldrummets lucka långsamt. Ställ in 
luftspjället enligt tabellen. Beroende på bränslets kvalitet och mängd och skorstensdraget justeras reglaget vid behov. 
Värmeeffekten bestäms av mängd och form på vedträna och skorstensdraget. Mycket bränsle ger för stor värmeeffekt, 
lite eller fuktigt bränsle ger för liten värmeeffekt. Använd vedträn med max 25 cm längd och ett omfång på max 30 cm. 
Varje gång bör inte mer än två till tre vedträn (ca 2,5 kg) läggas på samtidigt och primärluften får inte öppnas för 
mycket, eftersom kaminen annars kan bli överhettad (ökat slitage !). Tunna träbitar brinner ner snabbt och lämpar sig 
bara för upptändning. Tjocka vedträn brinner långsamt. För tjocka vedträn förkoksar och kan framkalla mycket sot. 
Endast med torrt trä får du en bra verkningsgrad och en miljövänlig förbränning. 
·  Välj inställningar enligt eldningstabellen 
·  Lägg på 2-3 vedträn (ca 2,5 kg) och töm asklådan regelbundet. 

 

Eldningstabell / inställningar 
Vi rekommenderar följande inställningar som kan anpassas individuellt beroende på bränslesort och  -kvalitet samt 
skorstensdrag. Automatreglaget arbetar helautomatiskt och underhållsfritt och öppnar och stänger primärluften  
beroende på kaminens temperatur. Med hjälp av primärluftspjället kan dessutom en justering ske allt efter skorstens-
drag och bränslesort. 
 

Bränsle + drifttillstånd 
Läge 

primär-
luftspjäll  

Läge 
sekundär-
luftspjäll  

ved / 
träbriketter öppet öppet Uppeldning, 

nominell 
värmeeffekt/ 
normaldrift 

brunkols-
briketter öppet ½ öppet 

(=mitten) 

Glödhållning (lågorna måste 
ha slocknat helt) stängt ½ öppet 

(=mitten) 

Mittläge = båda spjällen lodrätt nedåt 
Observera:  Stäng aldrig sekundärluftspjället helt, eftersom glasrutan då smutsas ner snabbare. 

Riktig upptändning 

 

 

primärluftspjäll  
(luft för gjutjärnsrost) 

�  helt stängt 
helt öppet �   

sekundärluftspjäll 
(luft för glaslucka+ bakvägg) 

�  helt stängt 
helt öppet �  
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Rengöring och skötsel 
Innan man påbörjar skötsel- och underhållsarbeten m åste braskaminen ha svalnat. Förutom på drifttiden beror 
underhållsintervallen på bränslets kvalitet. 
 

Uttag av askan 
Vid flatbäddseldning brinner ved ner till en mycket liten rest. Därför behöver askan endast tas ut då och då. 
Försiktigt! Glöd kan döljas i askan. Fyll därför askan bara i plåtkärl. Använd medleverade skyddshandske.  
 
Ren träaska är en naturren produkt som lämpar sig som högkvalitativ gödsel för trädgård, gräsmatta, blomsterrabatter 
och blomkrukor. 

 
Rengöring av glasytorna 
Fasta bränslen producerar sot, därför kan det aldri g helt uteslutas att siktskivan blir smutsig. Detta  utgör inte 
någon defekt. 
Alla glasytor rengörs enklast med en fuktig trasa. Behandla inte glas med repande trasor / rengöringsmedel eller 
liknande utan torka bara av glasytorna när de är kalla med en mjuk trasa utan att trycka för hårt. 
Glasrengöringsmedel är endast lämpat för eldrumsluckans glasytor utan tryck (insidan). Hårdnackad smuts kan då 
lösas.  
Använd glasrengöringsmedel bara på kallt glas och b eakta anvisningarna på flaskan!  Observera: 
Glasrengöringsmedel som runnit ut eller droppat ner skall genast spolas av med mycket vatten och en mjuk trasa och 
torkas upp, eftersom det annars föreligger risk för frätning på golv, lack osv. 
 
Eldrumsluckans glas håller sig rent längre om du beaktar följande tips: 
·  Lägg på små träbitar (längd < 25 cm) och bara i små mängder 
·  Använd inte fuktig brännved! Vid förbränningen uppstår då också vattenånga som först fastnar tillsammans med 

sotpartiklar på den fortfarande kalla glasluckan. Använd tillräckligt med antändare och rätt sort; papper är olämpligt. 
·  Lägg veden om möjligt i mitten och långt bak i eldrummet för att undvika att lågan kommer i direkt kontakt med 

glasluckan. 
 
Rengöring av lackerade ytor 
Torka av lackerade ytor med en fuktig trasa, repa inte. Använd inte glasrengöringsmedel eller andra 
lösningsmedelhaltiga rengöringsmedel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observera ! 
Vi rekommenderar att sluta ett underhållsavtal med en kvalificerad fackhantverkare. 
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Underhåll 
Eldrum 
Vid slutet av eldningsperioden skall eldrummet i braskaminen Aquarello rengöras grundligt. Sug eldrummet och 
asklådan till exempel grundligt med en dammsugare. 
 

Vändplattor och vattenvärmeväxlare 
Alla vändplattor och värmeväxlaren ovanför eldrummet måste regelbundet kontrolleras med avseende på ask- och 
sotavlagringar och rengöras. För rengöring av vattenvärmeväxlaren måste varmhållningsfacksegmentet tas bort. 
 
Ta bort stenarna från varmhållningsfacket. Lossa segmentets fästskruvar (2 styck) efter det att brännrummets lucka 
öppnats. Dra ut segmentet framåt. 

                                                          
 
Ta bort isoleringen, lossa inspektionsöppningens skruvar och ta av inspektionsöppningen 

  
 
Ta ut alla vändplattor upptill och nedtill. Rengör värmeväxlarens alla rör omsorgsfullt med en borste. 

   
 
Ta ut vändplattan i eldrummet och rengör också den undre värmeväxlaren grundligt. 

   
 
Efter avslutade arbeten skall monteringen ske i omvänd ordningsföljd. Se till att rengöringsöppningarna är täta. Byt ut 
tätningarna vid behov.  
OBSERVERA ! Ange vid reservdelsbeställningar A-numr et och F-numret som står på typplåten. Använd endas t 
originalreservdelar. 
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Avluftning och funktionstest för den termiska säker hetsventilen (TAS) 
Aquarello måste avluftas med regelbundna mellanrum. Om luft samlats i vattenfickan kan vattnet inte cirkulera och 
kaminen avger ingen värme till centraluppvärmningen. Genom bristande cirkulation kan den termiska säkerhetsventilen 
dessutom utlösa och kaminen kan skadas. Den termiska säkerhetsventilens funktion skall kontrolleras av en 
kvalificerad fackhantverkare. Observera! Den termiska säkerhetsventilens funktion måste kontrolleras vid 
installationen och därefter minst en gång om året.   
 

Tätningar 
Även tillståndet på luckans och glasets tätningar måste kontrolleras. Vid behov skall en servicetekniker byta ut dem. 
 

Rökrörsanslutning 
En gång om året kontrolleras och rengörs skorstensanslutningen av distriktsskorstensfejarmästaren. Vid problem som 
rör skorstenen står skorstensfejarmästaren gärna till tjänst. 
 

Förbränningsluftstyrning 
Vi rekommenderar att kontrollera resp rengöra förbränningsluftstyrningarna en gång om året. 
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WAMSLER 
Haus- und Küchentechnik GmbH 

 

EG-Försäkran om överensstämmelse 
 
 
Tillverkare:     WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH, Gutenbergstr. 25,   
    D-85748 Garching, Tyskland 
 
Produktbeteckning:  Braskamin 
 
Typ:     108 90 KF 108 Aquarello 
 
Ovannämnda produkter överensstämmer med föreskrifte rna i följande europeiska direktiv: 
 
 
89/106/EG:    Byggprodukter 
 
Att angivna produkter överensstämmer med föreskrifterna i ovannämnda direktiv styrks genom att följande 
normer följs: 
 
EN 13240: 2005 
 
  
München, 2008.01.30 
     .................................ppa......................................... 
 
 
               juridiskt bindande namnteckning 
 
 
Denna förklaring intygar överensstämmelsen med omnämnda direktiv, innehåller emellertid inte någon tillförsäkran om vissa 
egenskaper. Säkerhetsanvisningarna i medlevererade produktdokumentation skall beaktas. Vid ändringar som gjorts på 
ovannämnda produkter genom tredje part upphör denna förklaring att gälla. 
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Vad skall du göra om...? 
Brasan brinner dåligt /  
siktskivan blir snabbt smutsig  
 
·  Brännveden är för fuktig 

- Använd torr ved.  
       �  Mät träets fuktighet (börvärde <20%) 

 
·  Felaktig upptändning 

- För mycket trä, för långa träbitar, för lite antändare + fel antändare (som papper, kartong) 
�  Använd små träbitar för upptändning! 
�  Lägg antändare uppifrån på de små träbitarna / tänd elden uppifrån med rätt antändare 
 

·  Fel bränsle 
- För stora vedbitar / för mycket ved / fel längd (vedtränas längd < 25 cm !) 
- Använd endast torrt, obehandlat trä. Restträ, hårda träslag osv är olämpliga.  
- Kontrollera bränslemängden (se uppgifterna under Eldning) 
 

·  Frisklufttillförseln räcker inte till 
- Öppna fönster eller dörrar. Öppna friskluftluckan om sådan finns. 
- Kontrollera friskluftkanal och yttergaller vid behov resp installera. 

 
·  Skorstenen drar inte 

- Skorstenen är för kall, tänd en lockeld med eldtändare eller hopknycklad tidning i rökfånget / nedersta delen av 
skorstenen. 

- Kontrollera skorstenens dimensionering enligt DIN 4705 / EN 13384,  
- Kontrollera förbindningsstycket, rengör vid behov. 
- Rengör / kontrollera skorstenen vid behov 
- Skorstenens rensningslucker är eventuellt inte stängda eller är otäta. 
 

·  Luftspjället är felaktigt inställt 
- Ställ in spjället enligt tabellen för eldning. 
- Stäng speciellt sekundärluftspjället aldrig helt, eftersom då inte någon spolluft kommer på siktskivan. 

 
Viktigt:  Spolningen av skivan gör att nedsmutsning fördröjs effektivt, något som emellertid aldrig kan uteslutas helt och 
inte utgör någon defekt! Riktig upptändning, lämpliga bränslen i rätt mängd och riktig inställning av spjällen och 
tillräckligt skorstensdrag / förbränningsluftförsörjning är av avgörande betydelse för kaminens funktion. Tänk på att 
rengöra/sota kaminen med jämna mellanrum (se sid. 15). 
 
Det luktar lack och ryker 
·  Skyddslackeringen eftertorkar 

- Lukt och rök försvinner efter några gångers kraftig eldning. Se även "Första eldning". 
 
 
 
 

Åtgärder vid skorstensbrand 
 
Om skorstenen är otillräckligt rengjord, om felaktigt bränsle (t ex för fuktig ved) använts eller om förbränningsluften är 
felaktigt inställd kan det uppstå en skorstensbrand. Stäng i detta fall förbränningsluften på kaminen och tillkalla 
brandkåren. 
Försök aldrig själv att släcka med vatten!  
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Kundservice / din återförsäljare 
 
Om du någon gång skulle ha problem med din braskamin eller om störningar inte kan åtgärdas bör du vända dig till din 
auktoriserade återförsäljare eller direkt till vår generalagent i Sverige/Norden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservdelar 
Reservdelar erhåller du hos din återförsäljare. 
Vid reklamationer eller beställning av reservdelar skall typ och tillverkningsnummer som står på typpl åten 
anges. 
 
 
 
 
Behaglig värme och många mysiga timmar framför din braskamin Aquarello  önskar 
 
Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH 
 

 
 

   Tillverkarförsäkran  
   Tillverkningen har skett i enlighet med handlingarna för 
   godkännandebevis 0226/08 för KF-108 
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info@wamsler.eu • www.wamsler.eu 
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Tel: 0152-167 70, Fax: 0152-167 23 
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